
 

Zum markierten Zeitpunkt um 9:50: 

- Batterie lädt mit ca. 42 A 

- Multi liefert zur Batterie ca. 15 A 

- MPPT liefert ca. 27 A 

- Netzüberschuss ca. 2 KW 

- SOC ca. 85% 

 

Warum liefert der Multiplus nur 15A, obwohl 

ausreichend Überschuss ins Netz geht. 


