
Onduleur 
réseau 
3 kW 

GRID
Habitation, consommations

COM
meter

Schéma de principe de l’installation

Onduleur 
réseau 
3 kW 

Onduleur 
réseau 
3 kW 

PV 2,5kWc PV 2,5kWc PV 3kWc

Lynx power IN
Lynx 

Distributor

Sonde de 
courant

Inverseur de source
Mono ou tri

L1 L2 L3

L1
L2

L3
L1+L2+L3

Vers pompe triphasée 
9kVA occasionnelle

Courant bidirectionnel

Groupe electrogène
7kVA

entrée AC in 1 bridée à 18 A 
courant de charge à  40A

(très rarement utilisé)

AC 
Out 1

Quattro
48 8000

AC 
OUT 1

Aux 1
AC 

IN 1

COM

CERBO GX

MPPT
150 45

MPPT
150 45

MPPT
150 35

PV 
6x 

420 
Wc

PV 
6x 

420 
Wc

PV 
4x 

420 
Wc

Pylontech batteries
7 x US 5000

+ 3 multi 48 3000 en 
triphaasé sur un 

autre parc de batterie
2 x 100 mm2

4 x 2 x 25 mm2


